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ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
SW1 |SCIANA WEWNETRZNA 12,5cm [P1* [sTROP ISTNIEJACY 18cm
2x pt. RIGIPS GKF 1.25¢cm 2,5cm pradoprzewodzaca wykl. PCV 0,5¢cm
stelaz systemowy RIGIPS 7,5cm jastrych cementowy zbrojony siatkg  [4cm
welna mineralna 7,5cm folia PE 0,2mm
2x pt. RIGIPS GKF 1.25cm 2,5¢m |styropian 2cm
lsw2* |SCIANA WEWNETRZNA 18cm eliran antyradiacyjny 0,2cm
| panel antyradiacyjny 2,6cm istn. strop typu Akerman, wyréwnany | 23cm
faty ze sklejki wodoodpomej 1,8cm [P2* [sTROP ISTNIEJACY 18cm
ceglg dziurawka na zaprawie. c.-w. 12cm pradoprzewodzaca wykl. PCV 0,5cm
tynk wewnetrzny 1,5¢cm jastrych cementowy zbrojony siatka  |4cm
folia PE 0,2mm
S1Z1* |SCIANA ZEWNETRZNA ISTN. |55¢m |styropian 2cm
| panel antyradiacyjny 2,6cm ekran antyradiacyjny 0,3cm
taty ze skiejki wodoodpomej 1,8cm istn. strop typu Akerman, wyréwnany |23cm
$ciana zewn. istn. 50cm [P3* |STROP ISTNIEJACY 18cm
istn. warslwy posadzkowe 6,5cm
[SW1*[SCIANA WEWNETRZNA ISTN. 32cm istn. strop typu Akerman 23cm
| panel antyradiacyjny 2,6cm \Iaty ze sklejki wodoodpornej 1,8cm
taty ze sklejki wodoodpornej 18cm | panel antyradiacyjny 2,6cm
$ciana istn. z cegly dziurawki 25cm IP4_|STROP ISTNIEJACY 18cm
tynk wewnelrzny 1,5¢cm antystatyczna wykt. PCV 0,5cm
[Siw2| SCIANA WEWNETRZNA ISTN. 18cm jastrych cemenltowy zbrojony siatkg  |4cm
panel antyradiacyjny 2,6cm folia PE 0,2mm
aty ze skiejki wodoodpomej 1,8cm |styropian 2cm
$ciana istn. z cegly dziurawki 12cm istn. strop typu Akerman 23cm
k wewnetrzny 1,5¢cm | [P5 |STROP ISTNIEJACY 18cm
pradoprzewodzaca wykl. PCV 0,5¢m
\jastrych cementowy zbrojony siatkg  |4cm
folia PE 0,2mm
| styropian 2cm
listn. strop typu Akerman 23cm
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