~

‘ﬂ,,, = I

|

—_———— e 21Im2

H=3,05m ;—'
= |
T ._‘ I'_X







- - iy = | = > + - It , a = —_—EN - Ll - — |
A ] L 7 : 8
_przebicie dig _kanalu went. ’w% 4
825U pod podciggiem / ZosEprenio
ey / istn. kanaol went. grow. do // /jt—n—
_—d@—_—-—————.——-—————_————‘—r—-———- — ——— —— !
2 = - 2 d koo N - - . — i S ') —
'ED‘EnIu P _— sy o - e e E— Lo I T _, Lo o e, ﬁ E /1
[ [ ,- ————F p———— r oy . o
o ¢ j_ ‘ /
_________________ o \ _l I / >
TR Fay == r—— T — e A 7 R —. B It s st S
0.02 = O f : /18 ]
o S - ! l\ | [ I‘\ [ l
e TR O\Q | /I a \
|H=3,05m . i ! ' \\ { | | e
§ I s | K N / . / g —_— 1 (/'
| - i —_— J ‘>E \ przebicie w stropie dla inst. = 0 06 :,:
T | klima./went. do went dach., Vg I * H’
——tt Przebicie w_stropie dia inst e powyzej cbudowat do odp. 2 (136mz | L=
| | klima./went. do went. dach.; EIBO 2x pl. RIGIPS GKF na "'-' —
I | / powyze] obudowae do odp. stelazu 50mm + 50mm ‘ |H=3,05m | /
/ EI60 2x pt. RIGIPS GKF na wetny min. /1
obudowa kanalu went. 2160 stelozu 50mm_+ 50mm 7 ] B 7 /
pl. RIGIPS GKF na profilach ! peiny m O /‘ N I ‘ \ 4 /
CW50 80x40cm i { ) N ¥ [ ] =
| v N/ /[
005] <& N / N | | /| |
I [
| przgbicie w |stropie dlg inst. | I
\ LM[ | Vo) khm{j‘//wen' do went. dach; ! —
\ H=3.05m ’ ™~ yze] o udowc do odp. |
| f’ EIg0 Zx pl| RIGIPS GKF na |
I tFteIGZu S0mm + 50mm |
: ‘ w3 welny min. |
\ (——— 3 1 —
| \\ ,/ *L I RN //' |
_____ f———— e e A / v 1
v J : | ‘ | N\ |
kanat instalacyjny nascienny |
v'WE‘dJ-”A’?ac:-r o proffach- do zawieszenia sufitowsgo | " |
= s wg wytvcznych producent \ —— L3 | ==
88 334 2 Splyeamyen praiiusama) 227 , 120 o] I O ' 1
; — & /
! I o) /|
obudowa xohcm W, n7l 21860 |
} panelami a * :y“qymi \ \ onud!avc KOI’)J.‘HLJ went. 9160/ ‘
na latach z S’F(’IEIKIK \ \ | pl. RIGIFS GKRF nc profilach \
wodoodporngy §| \ \, ‘ C‘-“.'J 25x30 \ -
N = . il
= N - . i 1 J -
. = = - i ——— = — E - = T
B l L l i ' l L. | -

przebicie dlg

kanatu went.







granica opracowania

granica opracowania proj. ochrony
radiologicznej

inst. gazow med. podwieszana do stropu
wg oprac. szczeg.

punkt rozmierzania sufitu podwieszanego

kanat instalacyjny posadzkowy
oprawy wg proj. inst. elekir.
anemostat wg proj. inst. sanit.

kratka nawiewna wg proj. inst. sanit.

unek rozpatrywa¢ w odniesieniu do pozostalych rzutdw, przekmojow, widokow, detali we
ranzach wraz z opisem.

prowadzenia rewizji oznaczonej kolejng litera, poprzednia wersja rysunkéw traci waznosé
a sig stosowanie rozwiazan zamiennych zawartych w projekcie badz uzgodnionych z

po akceptacji Inwestora o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.
nia nie ujete w opracowaniu sa przedmiotem projekiu wykanawczego, badz ustales na miejscu.
zwiowe i okienne dopasowat do wybranych typow stolarki.

a do ustalenia na budowie z Inwestorem.
» wyMiary sprawdzi¢ na budowie.
instalacji nie ujete w opracowaniu g przedmiotem projekiu wyk., badz ustaler na miejscu.
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